
VP Unidade Mínimo Máximo Previstas Realizadas

Bromadialona 0,10 µg/L <0,030 (LQ) <0,030 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Difetiolona 0,10 µg/L <0,030 (LQ) <0,030 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Pesticidas Total 0,50 µg/L <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100% 1 1 100%

VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto).
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Avaliação: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 
n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro
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Valor Paramétrico 
(VP)

Valores Obtidos 
N.º Análises 

superiores VP
% Cumprimento 

do VP
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da 
qualidade da água, através de análises periódicas nos pontos de entrega aos respetivos utilizadores, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) 
aprovado pela autoridade competente (DRAAC).
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