
  

 

 

 

 

 

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Zona Abastecimento Afluente à Ribeira das Cales 
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Parâmetros 

N.º Amostra PCQA Valor Determinado Valor 
Paramétrico 
(Decreto-lei 
n.º 69/2023) 

Nº Amostras > 
Valor 

Paramétrico 

% 
Cumprimento 

Valor 
Paramétrico  

Previstas Realizadas 
% Amostras 
Realizadas 

Máximo Médio Mínimo 

Parâmetros Controlo de Rotina R1 3 3 100% ― ― ― ― 0 100% 

Cloro residual Livre (mg/L Cl2) 1 1 100% 0,6 0,6 0,6 ― ― ― 

Bactérias Coliformes (N/100 mL) 1 1 100% 0 0 0 0 0 100% 

Escherichia Coli (E. coli) (N/100 mL)  1 1 100% 0 0 0 0 0 100% 
 

Avaliação: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.  
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas 
no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.  

 


