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MUNICIPIO DO FUNCHAL

RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA DE ABASTECIMENTO
PUBLICO REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015.

A Céamara Municipal do Funchal, na sua condigdo de entidade gestora e
responsavel pelo abastecimento de agua, vem por este meio publicar os
resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas
de qualidade da 4gua nos termos do disposto no Decreto-lei n° 306/2007 de 27
de Agosto referente ao primeiro trimestre de 2015.

Parametros de Controlo de Rotina 1

Parametro

Andlise

Valor Determinado

R Andlise Valor Determinado Decreto-lei n® 306/2007
Parametro = N° d
L Parametro | Par@metro Valor Viol ?

andlises Max. Med. | Min. X o S lolagoes
efetuadas Indicador Obrigatoric | Parameétrico

Escherichia Coli (E. coli)

(ufc/ 100 mi) o 2 0 . x # 0

Bactérias Coliformes

(ufc/ 100 mi) 69 0 0 0 x 0 o]

Desinfetante Residual 69

Decreto-lei n® 306/2007

N° de
analises
efetuadas

Max. Med.

Min.

Pardmetro
Indicador

Parametro
Obrigatério

Valor
Paramétrico

Aluminio (pg /1 Al)

<50 <50

<50

X

200

Amdnio (mg/l NH4)

<0,05

<0,05

N° de colénias a 22°C
{ufc/ mi)

97 25

0

N® de colénias a 37°C
(ufe/ mi)

1,2

o

Condutividade (ps/cm)

139

84

Clostridium Perfringens
(ufc/ 100 mi)

0

0

Cor (mg/l PtCo)

<2

<2

pH
(escala de Sorensen)

8

71

Manganés (pg/l Mn})

Nitratos (mg/l NO3)

Oxidabilidade {mg/l Oz)

Cheiro, a 25°C
Factor de diluicéo
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MUNICIPIO DO FUNCHAL

Parametros de Controlo de Rotina 2

Andlise Valor Determinado Decreto-lei n® 306/2007
4 N° de
Parametro N° de andlises Parametro | Parametro Valor s
i Violagdes
efectuadas L Med. | Min. |\ dicador Obrigatério | Paramétrico ¥
Sabor
Taxa de Diluicéo e - = = z » g
Turvacéo
NTU) o 44 <0,7 <0,7 | <0,7 X 4 0

(1) A saida das estagbes de tratamento de dgua deve ser inferior a 1 NTU

Notas:

Uma anilise do Grupo de Controlo de Rotina 2 engloba a anélise aos pardmetros do
grupo de Controlo de Rotinal

Uma analise do grupo de Controlo de Inspecgdo engloba a analise aos pardmetros
dos grupos de Controlo de Rotinal e Controlo de Rotina 2.

Pardmetro Indicador — pardmetro da parte C) do anexo I, cujo valor paramétrico
deve ser considerado como valor guia

Pardmetro Obrigatorio — parametro da parte A) e B) do anexo I, cujo valor
paramétrico ndo deverd ser ultrapassado.

Com os melhores cumprimentos.

O Vereador
Por delegagio do Presidente da Cimara’

Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia

1 No uso da competéncia que lhe advém do Ponto 11 do Despacho de Delegagiio e Subdelegacio de Competéncias, exarado
pelo Senhor Presidente da Camara Municipal, em 12 de Fevereiro de 2015, publicitado pelo edital n® 34/2015, de 16 de
Fevereiro de 2015, O edital foi afixado nos locais de estilo ¢ publicado no Didrio de Noticias da Madgira edigio de 17 de
Fevereiro de 2015. O referido despacho poderd igualmente ser consultado no sitio oficial da Camara Municipal do Funchal na
internet, em hitp:/www.cm-funchal.pt
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